
TABULKA FUNKČNÍCH ZKOUŠEK A REVIZÍ EPS A PZTS 

 

Položka Typ Činnost Perioda Provádí Zápis Předpis Poznámka

Provozní 

zkouška
1x měsíčně

Osoba proškolená 

montážní 

organizací

Provozní 

kniha

Funkční 

zkouška
2x ročně

Osoba s 

odbornou 

způsobilostí, 

montážní 

organizace

Protokol o 

zkoušce a 

provozní 

kniha

Odborná 

způsobilost je 

doložena 

certifikátem 

výrobce (dovozce) 

systému

Provozní 

zkouška
1x měsíčně

Osoba proškolená 

montážní 

organizací

Provozní 

kniha

Funkční 

zkouška
2x ročně

Osoba s 

odbornou 

způsobilostí

Protokol o 

zkoušce a 

provozní 
Přípojka 230 V 

(napájení ústředny 

a dalších 

pomocných zdrojů)

Revize 2/5 let Revizní technik Revizní zpráva

ČSN 33 20004-41 

ČSN 33 2000-6 a 

ČSN 33 1500

Povede se jako 

součást funkční 

zkoušky

Ústředna a systém 

jako celek

Funkční 

zkouška
1 rok

Osoba s 

odbornou 

způsobilostí

Provozní 

kniha

Povede se jako 

součást funkční 

zkoušky

Jednotlivé 

komponenty

Funkční 

zkoušky
dle tabulky Osoba proškolená

Provozní 

kniha

Přípojka 230 V 

(napájení ústředny 

a dalších 

pomocných zdrojů)

Revize 2/5 let Revizní technik
Revizní 

zpráva

Povede se jako 

součást funkční 

zkoušky

Připojení k DPPO
Testovací 

přenos
1x denně Automatický test

EP
S EPS (elektrická 

požární 

signalizace)

Ústředna

Hlásiče a 

ovládaná zařízení

ČSN 34 2710 čl. 

12.2 vyhl. MV 

246/01 § 6, 7, 8 -

ukládá zákonnou 

povinnost 

funkčních 

zkoušek

PZ
TS

PZTS 

(Poplachový 

zabezpečovací 

a tísňový 

systém)

ČSN EN 50131-1 

ed. 2 změna 2 

ČSN CLC/TS 

50131-7, TNI 33 

4591-3, příloha A 

a ČSN na el. 

revize viz. výše


